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Haiwell(海为) 物联终端与欧姆龙串口透传教程
作者：海为技术支持

1.物联终端与欧姆龙串口通讯
打开组态工程，并先建立欧姆龙串口驱动，并填上对应的欧姆龙PLC实际串口通信资料格式(进行透传之前，必须跟PLC先通讯上)
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点击添加变量，建立一个DW0和H0（如果有需要建立连续变量，可以添加批量建立），并绑定对应对应图元
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点击设备管理器-并选择对应的物联设备下载工程
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谷歌浏览打开访问查看当前Hmi-并操作它（确保跟物联终端与PLC通讯上）
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物联终端与欧姆龙PLC透传

在组态软件工具里的打开数据透传工具
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输入账号密码-登入云账户
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选中对应的物联设备-并连接设备
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点击对应的下位机设备，并点击下方的开始透传；

[image: image8.png]B mnmsts vioo

TREMABESE

v @ =z
v & HmI

Cloud Device[70606035100701550901(AKey)
FEEHIRRAISKIE[606259331010034...
$FER7050803710010179007](BKey)
KIEKT[7040303410010117185](BKey)
A2 EA(61016932102201...
18Q2216060698822030133002](BKey)
REAER(6052897800070118021)(BKey)
FERIL7041307800030126046165%)
DongDe1[70402039100201939361(5%8)
kaipian_1[7041307800030126010]5%)
FCTWI1812053107050101403](BKey)
Z4E5(5023108610415183200](AKey)
293[6091993707010101003](BKey)
RYIE[7022703510040115558](BKey)
2027216121197800140169037](BKey)
12K BIcbox[60520978000101010661(BKey)
C75[6102993407030117049](BKey)
EERGZ(5102993510010122579)(AKey)

1D

B

FIEER
EERE:
R
EERE:

ELued

Cloud Devi ce[7060603510070155090]

Bist
BACRILL RO S0

isfeeh





连接设备后-选中对应的PLC,并点击开始透传（生成出来的端口，是编程软件要用到COM口）
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打开欧姆龙PLC编程软件-PLC-连接
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  配置连接成功；
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提示上载成功之后，既可进行上下载PLC程序及在线监视。
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根据实际需求去上下载PLC程序或者监控欧姆龙PLC；
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接线图：
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2对2,

3对3,

5对5。
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通讯口拨码设置
B+对A+

A-对B-
电话：0592-2230312                           E-mail：  service@haiwell.com
网址：http://www.haiwell.com                 地址：厦门翔安区翔安北路3699号火炬高新大厦7楼
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